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DHW DCWI DHS DHR SHS SHR
KG Kazan Girig DHS District Heating Supply
KD Kazan D6nUs DHR District Heating Return
SSG Soguk Su Giris DCWI Domestic Cold Water Inlet
SSC Soguk Su Cikis DCWO Domestic Cold Water Outlet
KSSC Kullanuim Sicak Suyu Cikis DHW Domestic Hot Water
IG Isitma Gidis SHS Space Heating Supply
ID Isitma D&nUs SHR Space Heating Return
MSG Merkezi Sogutma Girig CCS Central Cooling Supply
MSD Merkezi Sogutma DOnUs CCR Central Cooling Return
DSG Daire Sogutma Girig SCS Space Cooling Supply
DSD Daire Sogutma DénUs SCR Space Cooling Return
Re-S Re-SirkUlasyon Re-C Re-Circulation
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APROVED / ONAY

SIGNATURE / IMZA DATE / TARIH

2.09.2025

DRAWING NO / GizIM NU.

D-T-UK-RH_UOA6-01 -KABIN
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PRODUCT GROUP / URUN GRUBU :

WEIGHT / AGIRLIK: v
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REVIZE NU.

00 TayTech.

advenced autornalion salutions

TITLE / BASLIK
D-T-UK-RH_UOA6-01 A3
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